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• Kehittämissuunnitelma on vesihuoltolain (VHL 119/2001 ja sen muutos 681/2014 5 §)
mukaista alueellista yleissuunnittelua.

• Suunnitelman on laatinut Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, Joensuun Vesi -liikelaitoksen,
Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.

• Suunnitelman laatimista on ohjannut suppeampi työryhmä sekä laajempi ohjausryhmä:

• Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen

• kuntien/vesihuoltolaitosten

• ympäristöterveyden

• ympäristönsuojelun sekä

• kaavoituksen edustajat.

YLEISTÄ
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• yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamat muutostarpeet

• vedenhankinnan toimintavarmuuden parantaminen

• valmiussuunnittelu ja varautuminen poikkeustilanteisiin

• nykyisten verkostojen ulkopuolella olevien vesihuollon tarpeessa olevien
alueiden selvittäminen

• alueen kuntien välisen yhteistyön lisäämismahdollisuuksien selvittäminen

Kehittämiskohteita on tarkasteltu muuttuneen vesihuoltolain ja
maankäyttö- sekä rakennuslain tuomien vaatimusten perusteella.

Lisäksi on tarkasteltu Kuhasalon jätevedenpuhdistamon sijoitusvaihtoehtoja,
jätevesilietteen jatkokäsittelyä sekä hulevesien hallintaa lähinnä Joensuun
kaupunkialueella.

SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET:
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YHDYSKUNTARAKENNE JA VÄESTÖNKEHITYS

• 106 666 asukasta (vuonna 2014)

• Asutuksesta on sijoittunut taajamiin noin
80 % ja kyläalueille noin 9 %.

• Pohjois-Karjalan väestökehitystä kuvaavat
mm. väestön ikääntyminen ja väestön
keskittyminen Joensuun
kaupunkikeskukseen.

• Joensuussa, Liperissä ja Kontiolahdella
väestömäärä on kasvanut. Joensuun
väestö on kasvanut vuosittain noin 0,8 %.
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VESIHUOLLON NYKYTILANNE

• Suunnittelualueen kunnissa toimii
kunnallisten vesihuoltolaitosten lisäksi
lukuisia vesiosuuskuntia ja –yhtymiä:

• Joensuussa 3

• Kontiolahdella 6

• Liperissä 17 + 18

• Polvijärvellä 5

• Taulukossa esitetty koko
kunnan/kaupungin alueella
vesihuoltoverkostoihin liittyneet
asukkaat yhteensä

asukkaat liittyjät liittymisaste

vesijohto viemäri vesijohto viemäri

as. as. as. % %

Joensuu 75 041 66 017 62 100 88 83

Kontiolahti 14 681 12 208 10 749 83 73

Liperi 12 335 11 217 8 210 91 67

Polvijärvi 4 609 3 723 1 400 81 30

YHTEENSÄ 106 666 93 200 82500 87 % 77 %
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TALOUSVEDEN HANKINTA

• Perustuu pohjaveden ottoon.

• Alueellisesti merkittävimmät
pohjavesialueet sijaitsevat Joensuussa ja
Kontiolahdella.

• Suuri osa nykyisestä vedenhankinnasta on
keskittynyt Jaamankankaan
reunamuodostumalle sekä sen
kaakkoispuoliselle harjujaksolle.

• Joillakin vedenottamolla esiintyy
kohonneita rauta- ja
mangaanipitoisuuksia.

• Kallioperästä johtuen pohjaveden
raskasmetallipitoisuudet (mm. nikkeli) ja
sulfaattipitoisuudet ovat paikoitellen
koholla.
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VEDENJAKELU

• Vesihuoltolaitosten välillä on niin
toiminta-alue kuin kuntarajoja ylittäviä
yhdyslinjoja.

• Laadittu suurpiirteinen kartta
vedenottamoiden vedenjakelualueista
mm. terveydensuojeluviranomaisten
tarpeisiin.

• Laadittu vedenjakelukaavio alueen
vesilaitosten ja vesiosuuskuntien välillä.

• Kaikkien suunnitelma-alueen
keskustaajamien varmuusluokitus on
nykyisin I-luokkaa, jolloin vettä on
saatavissa riittävästi, vaikka
päävedenottamo olisi pois käytöstä.
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Joensuu Kontio-
lahti Liperi Polvijärvi Yhteensä

/ keskim.

verkostopituus km 922 528 766 544 2 760
liittyjät em. verkostoissa as. 66 017 12 208 10 733 3723 92 681
verkostopituus asukasta kohti m/as. 14 43 71 146 30
liittyjät kunnan alueella as. 66 017 12 208 11 217 3 723 93 165

vedenkulutus (= kunnan
alueelle vedenottamoilta
pumpattu ja yli kuntarajojen
myyty/ostettu vesimäärä)

m3/d 14 831 1 804 2 244 803 19 682
l/as/d 225 148 200 216 212

m3/d/km 16 3,4 2,9 1,5 7,1
laskutettu vesi (= kunnan
alueelta laskutettu vesi)

m3/d 11 826 1 256 1 704 703 15 489
l/as/d 179 103 152 189 167

laskuttamaton vesi
(= em. vedenkulutus –
laskutettu vesi)

m3/d 3 005 548 540 100 4 194
% 20 30 24 12 21
m3/km/d 3,3 1,0 0,7 0,2 1,5
l/as/d 46 45 48 27 45

VESIJOHTOVERKOSTOJEN TUNNUSLUKUJA SISÄLTÄEN KAIKKI
KUNNAN ALUEELLA TILASTOIDUT VESIHUOLTOLAITOKSET VUODELTA 2014

Vihreän värinen tunnusluku kuvastaa suuntaa-antavasti, mikä taso on hyvä/hyväksyttävä/tehokas
ja punainen väri, mikä taso on huono/heikko tai virtaama/”kannattavuus” heikompaa
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JÄTEVESIEN VIEMÄRÖINTI JA KÄSITTELY
• Kuhasalon jätevedenpuhdistamon

viemäriverkostoon kuuluvat Joensuun
kantakaupunki, Kiihtelysvaara,
Hammaslahti, Liperin, Kontiolahden ja
Polvijärven kuntien viemäriverkostot sekä
viemäröityjen vesiosuuskuntien verkostot.

• Omat viemäriverkostoalueensa
muodostavat Enon, Tuupovaaran ja
Enocell Oy:n jätevedenpuhdistamoille
viemäröidyt alueet.

• Kaikki puhdistamot ovat toimineet
tehokkaasti ja saavuttaneet pääosin niille
asetetut puhdistusvaatimukset .

• Kaikkien Joensuun Veden laitosten
keskimääräinen mitoitusvirtaama on
ylittynyt selvästi suurimpien vuotovesien
aikana.
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JÄTEVESIVIEMÄRIVERKOSTOJEN TUNNUSLUKUJA SISÄLTÄEN
KAIKKI KUNNAN ALUEELLA TILASTOIDUT VESIHUOLTOLAITOKSET VUODELTA 2014

Joensuu Kontio-
lahti Liperi Polvijärvi Yhteensä/

keskim.

viemäripituus km 589 342 479 42 1 452

liittyjät em. verkostoissa as. 62 100 10 749 8 151 1 400 82 401

viemäripituus asukasta kohti m/as. 9,5 32 59 30 18

liittyjät kunnan alueella as. 62 100 10 749 8 210 1 400 82 459

käsitelty jätevesi
- asukasta kohti
- viemäripituutta kohti

m3/d 16 945 1 614 1 346 451 20 356
l/as/d 273 150 164 322 247
m3/d/km 29 4,7 2,8 11 14

laskutettu jätevesi
- asukasta kohti

m3/d 11 550 951 1 042 245 13 788
l/as/d 186 88 127 175 167

laskuttamaton jätevesi (=
käsitelty – laskutettu jätevesi)
- suhteessa käsiteltyyn
- viemäripituutta kohti
- asukasta kohti

m3/d 5 395 664 304 206 6 568
% 32 41 23 46 32
m3/d/km 9,2 1,9 0,6 4,9 4,5

l/as/d 87 62 37 147 80

Vihreän värinen tunnusluku kuvastaa suuntaa-antavasti, mikä taso on hyvä/hyväksyttävä/tehokas
ja punainen väri, mikä taso on huono/heikko tai virtaama/”kannattavuus” heikompaa
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VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUEET
• Vesihuoltolaitosten nykyiset toiminta-

alueet kattavat jo pääosin alueet, joilla se
on tarpeen toteutuneen
yhdyskuntakehityksen vuoksi.

• Toiminta-alueiden tulisi kattaa vähintään
asemakaavoitetut alueet.

• Laajentamistarpeita tulisi tarkastella
erityisesti maankäytön näkökulmasta.

• Muita laajentamissyitä voivat olla
suurehkon asukasjoukon tarve sekä
terveyden- tai ympäristönsuojelulliset
syyt.

• Toiminta-alueen hyväksymisen myötä
laitosta koskee vesihuoltolain mukaiset
velvoitteet, joten pienimmille
vesiosuuskunnille tai -yhtymille ei ole
tarpeen määrittää toiminta-aluetta.
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HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLTO

• Suunnitelma-alueen vesijohtoverkosto
melko kattava, vain noin 13 % eli 13 800
asukasta on yhteisen vedenjakelun
ulkopuolella.

• Jätevesiviemäröinnin ulkopuolella on noin
23 % eli 24 400 asukasta.

• Vesihuoltoverkostoja on rakennettu myös
tiheään rakennetuille ranta-alueille, joissa
pääosin loma-asutusta.

• Haja-asutusalueiden verkostojen
rakentamisesta ovat vastanneet
pääasiassa vesiosuuskunnat.

• Verkostoja rakennettu myös alueille,
joiden väestömäärä on viime vuosina
vähentynyt ja keski-ikä on korkea.
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VEDENKULUTUSENNUSTE JA VEDENHANKINNAN RIITTÄVYYS

• Vedenkulutuksen kasvun on arvioitu
olevan tarkastelualueella maltillista,
vuoden 2030 arvioitu vedenkulutus olisi
luokkaa 1 400…1 500 m3/ d suurempi
kuin nykyisin.

• Pääosin tarpeen on arvioitu keskittyvän
Joensuun keskustaajaman verkostopiiriin,
jonka alueella hyvälaatuista
käyttämätöntä vedenottokapasiteettia on
noin 3 000 m³/d.

• Koko suunnitelma-alueella on vastaavasti
hyvälaatuista käyttämätöntä
vedenottokapasiteettia 6 000 m³/d.

2030

l/as.*d % m3/d

Joensuu 225 89 15 900

Kontiolahti 150 85 2200

Liperi 203 91 2300

Polvijärvi 216 79 710

yhteensä 211 88 21 100
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VEDENHANKINNAN KEHITTÄMISTARPEET

• käyttöönottamattomien pohjavesivarojen
suojelu ja lisäselvitystarpeet

• Jatkotutkimukset tulee kohdentaa
pohjaveden luontaisille purkautumisalueille
vedenoton haittavaikutusten välttämiseksi.

• Vedenhankinnan tehostaminen:

• uusien vedenottopaikkojen tutkimukset

• vedenottamoiden toteuttaminen

• yhdyslinjojen toimintavarmuuden ja

• kapasiteetin kasvattamisen sekä

• vedenkäsittelylaitoksen kapasiteettien
varmistaminen.

• Vuotovesien vähentäminen
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JÄTEVESIENNUSTE

• Enon ja Tuupovaaran puhdistamoiden
nykyinen mitoitus on riittävä
ennustettujen ja nykyisellä tasolla
pysyttelevien tulokuormitusten
käsittelyyn, mutta hydraulisen
mitoituksen ja toimintavarmuuden
parantamiseksi vuotovesimääriä olisi
edelleen suositeltavaa vähentää.

• Kuhasalon puhdistamon ennustettu
kuormitus ylittää mitoituksen vuoden
2030 tilanteessa, jolloin laitoksella tulee
varautua laajentamis-
/tehostamistoimenpiteisiin.

2030

Ominais-
jätevesi-
määrä

Liittymis-
aste Tuotto

l/as.*d % m3/d

Joensuu 290 84 19500

Kontiolahti 156 77 2 030

Liperi 170 69 1 460

Polvijärvi 320 34 450

yhteensä 260 79 23 400

Puhdistamoille: osuus % m3/d

Kuhasalo 92 21 500

Tuupovaara 1,2 290

Eno 3,3 770

Enocell 3,6 850



22/08/2016
JOENSUUN SEUDUN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016-2030, TIIVISTELMÄ

JÄTEVESIVIEMÄRÖINNIN JA KÄSITTELYN KEHITTÄMINEN

Jätevesiviemäröinti

• Vuotovesiselvitykset ja verkostojen
saneeraukset.

• Vuotovesistä aiheutuvia kustannuksia:

• pumppaustarpeen lisääntyminen

• huolto- ja kunnossapitotoimet

• jätevedenpuhdistamolla energia- ja
kemikaalikustannukset

• investointien suuruus.

• Vuotovesien aiheuttamat kuormituspiikit
vaikuttavat haitallisesti puhdistamoiden
toimintaan ja puhdistustulokseen sekä
saattavat edellyttää prosessivaiheiden
ohitusta.

Jätevedenpuhdistamot

Eno ja Tuupovaara:

• ei arvioida olevan merkittäviä
kehittämistarpeita suunnitelmakaudella.

Kuhasalo:

• lupamenettely todennäköinen
suunnitelmakaudella

• tulevat lupaehdot saattavat edellyttää
kokonaistypenpoistoa ja/tai
fosforinpoiston tehostamista, jolloin
puhdistamolla tulee varautua tarvittaviin
tehostamistoimenpiteisiin.
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KUHASALON PUHDISTAMON SIJAINTITARKASTELU

• Tärkeimpänä siirtotarpeeseen
vaikuttavana tekijänä ovat puhdistamon
lähialueelle aiheuttamat hajuhaitat,
joiden merkittävin aiheuttaja on lietteen
jatkokäsittely.

• Puhdistamon siirto on niin kallis ja aikaa
vievä prosessi, että siihen ryhtymiselle ei
löytyne perusteita tällä
suunnittelujaksolla.

• Hajuongelmat voitaisiin ratkaista
kilpailuttamalla lietteen jatkokäsittely
niin, että se tapahtuu jossain muualla
kuin puhdistamon tontilla.

Tarkastellut vaihtoehdot:

0 Toiminta nykyisellään

0+ Lietteen jatkokäsittely-
toiminnat siirretään muualle

1A siirto Onttola-Ylämylly

1B siirto Kaskesniemeen

1C siirto Mulon alueelle

1D Kontiosuo
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Tulevaisuuden suuntaviivat

lietteenkäsittelyn vaatimuksista ja
rajoituksista seuraaville

vuosikymmenille:

• ympäristövaikutusten ja haitallisten
aineiden vaikutusten minimoiminen

• resurssitehokkuuden sekä ravinteiden
talteenoton kehittäminen, erityisesti
fosforin osalta

• kehittyminen kohti energiaomavaraista
jätevedenpuhdistamoa.

Kuhasalon puhdistamo:

• Hyödynnetään jo nykyisin lietteen
mädätyksestä syntyvä biokaasu ja
jäteveden lämpötilaa.

• Koska liete on mädätettyä, suuri osa
orgaanisesta aineesta on hajonnut ja
lopputuote on suhteellisen stabiilia.

• Jatkokäsittelyssä seostetaan ja
stabiloidaan liete edelleen niin, että se on
hygieenistä ja voidaan sijoittaa
viherrakentamiseen tai muuhun
vastaavaan hyötykäyttöön.

• Lietteen jatkokäsittelyn vaihtoehtona voi
olla avokompostointi Kontiosuon alueella.

• Harkittava myös lietteen jatkokäsittelyn
ulkoistamista.

PUHDISTAMOLIETTEEN KÄSITTELY
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VESIHUOLTOLAITOSTEN VARAUTUMISEN JA
RISKIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN

• toimintatapojen ja -ohjeiden dokumentointi ja tiedonvälitys

• riskikartoitusten päivittäminen WSP- ja SSP -mallin mukaisiksi

• varautumissuunnitelmien päivittäminen 31.12.2016 mennessä

• varautumisen jalkauttamisen varmistaminen harjoituksin

• vesihuoltolaitosten varautumisyhteistyön kehittäminen esim.

• varautumisharjoitukset

• keskitetyt hygieniakoulutukset

• henkilöstöpäivystys, erikoisammattilaisten vuokraaminen toisille laitoksille

• keskitetyt varautumisvarastot

• vesihuoltolaitosten varautumissuunnitelmien yhteensovittaminen esim.
kuntatekniikan valmiussuunnitelmien kanssa
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EHDOTETUT ALUEELLISET TOIMENPITEET VESIHUOLLON
TOIMINTAVARMUUDEN PARANTAMISEKSI MM.

• Kiertoyhteydet verkostoihin vähentämään viipymiä ja parantamaan kykyä
selviytyä muutoksista.

• Toiminnallinen tarkastelu yhdyslinjojen vedenjohtamiskapasiteetista sekä
viipymien hallinnasta.

• Vedenottamoille desinfiointivalmius tai sen varmistaminen.

• Kriisitilanteiden jakeluasemien perustaminen.

• Varavoima niille vedenottamoille ja kriittisille kohteille, joilla sitä ei vielä
ole.

• Varavoiman käyttösuunnitelmien laatiminen eri tilanneskenaarioille.

• Verkostojen reaaliaikaisen mittausten, kaukovalvonnan ja operoinnin
mahdollisuuksien tarkastelu.

• Vesihuoltoverkostojen suunnitelmallinen saneeraaminen.
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Suomen ilmaston arvioidaan muuttuvan
etenkin talvikautena, jolloin lämpötilat
nousisivat ja sateet lisääntyisivät.

Kesällä hellejaksot yleistyisivät ja poutajaksot
saattavat jopa hieman pidentyä.

Rankkasateiden oletetaan voimistuvan, jolloin
myös vesistö- ja hulevesitulvat voivat yleistyä.

Syksyllä ja talvella tuulet voivat puhaltaa
aavistuksen verran nykyistä navakammin.

Lähde: Ilmasto-opas.fi (Ilmatieteenlaitos,
SYKE ja Aalto-yliopisto), haku 22.8.2016

ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN KESKEISIMMÄT
KEINOT (LÄHDE: SUOMEN YMPÄRISTÖ 24/2012  -JULKAISU)

• Vedenottokaivojen sijoittaminen ja
rakentaminen siten, että rankkasateiden tai
tulvien aikana pintavesiä ei pääse kaivoon.
•  Pintaveden riittävän pitkän suotautumisajan
varmistaminen vesistöjen lähellä sijaitseviin
pohjavesikaivoihin vedenlaadun turvaamiseksi.
•  Erityisesti pienten vesimuodostumien
antoisuuden arviointi kuivina kausina.
•  Viemäriverkostojen mitoituksen tarkistaminen,
vuotovesien viemäreihin pääsyn ehkäiseminen
sekä sekaviemäröinnistä luopuminen.
•  Varavoiman saatavuuden varmistaminen
vesihuoltolaitoksilla ja kriittisillä pumppaamoilla.
• Jätevesipumppaamoiden sijoittaminen pohja-

vesialueiden ja tulvavaara-alueiden
ulkopuolelle.



22/08/2016
JOENSUUN SEUDUN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016-2030, TIIVISTELMÄ

MUITA VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEITA JA –KOHTEITA:

• Varavesilähde vesiosuuskunnille tai
verkostoalueille, joilla sitä ei vielä ole.

• Verkostojen korjausvelan selvittäminen
ja saneeraussuunnitelma.

• Vesitornien saneerauksen
tarveselvitykset ja saneeraukset.

• Vesihuoltolaitosten tunnuslukujen
tarkentaminen, käyttö ja vertailu.

• Verkostokartat yhtenäiseen
digitaaliseen muotoon.
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Osuuskuntien suuresta määrästä
mahdollisesti seuraavia ongelmia:

• infrastruktuurin kunnossapito ja
elinkaaren hallinta

• kunnallisen laitoksen tarve johtaa
vettä/jätevettä osuuskunnan verkoston
kautta

• osuuskunnan puuhamiesten/-naisten
aikanaan tapahtuva väistyminen

• osuuskunnan purkutilanne ja
sulauttaminen kunnalliseen laitokseen.

• Maa- ja metsätalousministeriön ja ELY-
keskuksen nykyinen kanta on, että uusien
vesiosuuskuntien syntymistä ei pitäisi
enää suosia, vaan mahdollisia uusia
vesihuoltoverkostoja tulisi rakentaa
nykyisten vesihuoltolaitosten toiminta-
alueita laajentamalla.

• Myös terveydensuojelun näkökulmasta
suuremmat ja ammattimaisempaa
toimintaa harjoittavat yksikkökoot ovat
suositeltavia.

• Vesiosuuskuntien kehittämistarpeet
keskittyvät jo rakennettujen verkostojen
käyttöön ja kunnossapitoon sekä
toiminnan kehittämiseen.

VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSET YLEISESTI
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ORGANISAATIO- JA YHTEISTYÖVAIHTOEHDOT

Vesiosuuskuntien kehittämisvaihtoehdot:

• yhteistyö kunnan laitosten kanssa

• isännöintipalvelun käyttö

• fuusio haja-asutusalueiden laitokseksi.

Vesihuoltolaitosten yhteistyön
kehittämisvaihtoehdot:

• sopimuspohjainen yhteistyö kuntien
vesihuoltolaitosten välillä

• kuntayhtymä

• liikelaitoskuntayhtymä

• vesihuollon tukkuyhtiö

• alueellinen vesihuoltoyhtiö.

• veden laatu
• toimitusvarmuus
• kuluttajahinta

• verkoston kattavuus
• varautuminen riskeihin

• kyky ylläpitää infrastruktuuria
• kyky houkutella & pitää henkilökuntaa
• kyky investoida toiminnan kehittämiseen

• hankinta- ja neuvotteluvoima
• resurssien alueellinen optimointi
• luonnonvarojen käytön optimointi
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• veden laatu
• toimitusvarmuus
• kuluttajahinta

• verkoston kattavuus
• varautuminen riskeihin

• kyky ylläpitää infrastruktuuria
• kyky houkutella & pitää henkilökuntaa
• kyky investoida toiminnan kehittämiseen

• hankinta- ja neuvotteluvoima
• resurssien alueellinen optimointi
• luonnonvarojen käytön optimointi
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Näkökulmia
vesihuoltopalveluihin
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ORGANISAATIOVAIHTOEHTOJEN VERTAILU
VAHVUUDET HEIKKOUDET

SOPIMUSYHTEISTYÖ
Ø Riippumaton organisaatiomuodoista

Ø Joustaa tilanteen mukaan

Ø Palvelu lähellä asiakasta

Ø Paikallistuntemus säilyy

Ø Jättää kokonaisnäkemyksen ja kehittämisaloitteet
helposti toiminnan valvojalle

Ø Toimintojen yksikkökoko pysyy pienenä

Ø Kykenee ratkaisemaan paikallisia, mutta ei
alueellisia ongelmia

Ø Syvälle asiantuntemukselle tai kehitystyölle ei ole
resursseja eikä aikaa

TUKKUYHTIÖ
Ø Verkon jako toiminnallisin perustein

Ø Prosessiteollinen lähestymistapa

Ø Yksi rajapinta viranomaisiin

Ø Paikallisten vähittäislaitosten kumppani

Ø Itsenäinen ja läpinäkyvä talous sekä
investointi- että käyttöpuolella

Ø Selkeät omistajien suhteet ja keinot yhtiön
ohjaukseen

Ø Vähittäisjakelun kenttä, toimintatavat ja
asiakaspalvelu jäävät edelleen hajanaisiksi

Ø Kuntien paikalliset päätökset voivat edelleen olla
ristiriidassa tukkuyhtiön tavoitteiden kanssa
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ORGANISAATIOVAIHTOEHTOJEN VERTAILU
VAHVUUDET HEIKKOUDET

KUNTAYHTYMÄ
Ø Luo ylikunnallisen päätöksenteko-

organisaation

Ø Toteuttaa seututason demokratiaa

Ø Voi tehdä jäseniään sitovia päätöksiä

Ø Johtajuus on lähtökohtaisesti poliittista

Ø Päätöksenteolla riski jäädä jäykäksi ja hitaaksi

Ø Ei mahdollista osuuskuntien osallistumista

ALUEELLINEN VESIHUOLTOYHTIÖ
Ø Toimii koko toimitusketjussa vedenotosta

jätevedenpuhdistukseen

Ø Yksi verkkojen omistaja, yksi operoija, yksi
asiakaspalvelija

Ø Taloudellinen itsenäisyys ja läpinäkyvyys

Ø Toiminnan mittakaava riittävän suuri myös
toiminnan kehittämiseen

Ø Omistajien ohjausmekanismit selkeät

Ø Ainakin periaatteessa epäpoliittinen
päätöksenteko

Ø Sopimusprosessi vaatii kertaluontoisesti
huomattavia resursseja

Ø Yhteys kuntien maankäytön prosesseihin on
varmistettava

Ø Liittyvien osuuskuntien vaihtoehtona vain
sulautuminen

Ø Todennäköinen haluttomuus investoida haja-
asutusalueille
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TOIMINTOJEN ULKOISTAMINEN –
PALVELUMALLEISTA YKSITYISTÄMISEEN

Eri yhteistyömuotojen yleisimmät sopimusajat sekä tilaajan ja palveluntarjoajan vastuiden
jakautuminen.

Yhteistyön
muoto

Alihankinta ja
ostopalvelut Ylläpitourakointi Vuokramallit* Toimilupa-

sopimukset

Sopimusaika 1-2 v. 3-5 v. 5-15 v. 5-15 v. 20-30 v.

Operointi Tilaaja ja
palveluntarjoaja Palveluntarjoaja Palvelun-

tarjoaja
Palvelun-
tarjoaja

Palvelun-
tarjoaja

Käyttötalous Tilaaja Tilaaja Palvelun-
tarjoaja

Palvelun-
tarjoaja

Palvelun-
tarjoaja

Investoinnit Tilaaja Tilaaja Tilaaja Palvelun-
tarjoaja

Palvelun-
tarjoaja

Omistus Tilaaja Tilaaja Tilaaja Tilaaja Tilaaja

*Vaihtoehtoiset mallit, joissa toisessa tilaaja vastaa investoinneista, toisessa palveluntarjoaja tekee investoinnit.
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SUOSITUKSET LAITOSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN
KEHITTÄMISEKSI

Kokonaisuuden hallinnan kannalta
paras vaihtoehto olisi koko alueen
kattava alueellinen vesihuoltolaitos,
joka olisi toimintamuodoltaan
osakeyhtiö.

Suurimpina etuina on vesihuollon
toimintavarmuuden turvaaminen koko
alueella keskitetyn valvontajärjestelmän,
omaisuudenhallintajärjestelmän ja
asiakasjärjestelmän avulla.

Toiseksi paras vaihtoehto on tukkuyhtiömalli, jossa
alueen kunnat perustavat yhteisen yhtiön
vastaamaan vedenhankinnasta ja jätevesien
käsittelystä.

Nämä toiminnot voidaan tarvittaessa jakaa myös
kahteen erilliseen tukkuyhtiöön, jolloin
vedentuotannon ja jätevedenkäsittelyn
kustannusrakenne ja hinnanmuodostus olisi
mahdollisimman läpinäkyvää.

Lähinnä mahdollisen uuden jätevedenpuhdistamon
tai lietteen jatkokäsittelyn osalta on yhtenä
vaihtoehtona myös yksityisen palveluntuottajan
osallistuminen hankkeeseen esimerkiksi
ylläpitourakoinnin muodossa. Tällöin urakoitsija
rakentaisi puhdistamon tai käsittelylaitoksen ja
vastaisi sen toiminnasta tietyn sopimuskauden ajan,
esimerkiksi 10…20 vuotta, jonka jälkeen puhdistamo
siirtyisi kuntien omistamalle tukkuyhtiölle.
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Suurempien vesihuoltoyksiköiden
hyödyt mm:

• enemmän resursseja toiminnan
kehittämiseen ja ylläpitoon

• pystyvät paremmin varautumaan
poikkeustilanteisiin ja erilaisten riskien
sietokyky on parempi

• toiminnan ammattimaisuus paranee
• lainsäädännön kiristyneiden

vaatimusten ymmärtäminen ja
vastuunkanto paranevat.

1. Osuuskuntien yhdistyminen
keskenään suuremmiksi
kokonaisuuksiksi.

2. Pidemmällä aikavälillä yhdistyneet
osuuskunnat olisi suositeltavaa
liittää kuntien omistamiin
vesihuoltolaitoksiin tai mahdolliseen
alueelliseen vesihuoltolaitokseen,
jolloin kokonaisvastuu vesihuollosta
olisi yhdellä toimijalla kunnan
alueella tai koko seudulla.

SUOSITUKSET HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLTOLAITOSTEN
KEHITTÄMISEKSI
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Suositeltavia toimenpiteitä:
• alueellisen hulevesistrategian

laatiminen
• pienvesistöselvityksen laatiminen
• hulevesien hallinnan toteutusohjelman

laatiminen
• havaittujen ongelmakohteiden

hulevesiratkaisujen toteuttaminen esim.
kosteikot tai viivytysjärjestelmät.

Hulevesien laatu- ja vaikutusseurantaa on
syytä jatkaa ja sen perusteella pyrkiä
kohdistamaan toimenpiteitä
kustannustehokkaasti.

• Kunnan tulisi suunnitella hulevesien
hallinta ja järjestää se asemakaava-
alueilla.

• Vesihuoltolaitoksella ei ilman kunnan
erillistä päätöstä ole velvollisuutta
huolehtia huleveden viemäröinnistä.

• Hulevesien hallinnan tulee tapahtua
suunnitellusti eri vaiheissa:

• maankäytön suunnittelu yleiskaava- ja
osayleiskaavatasolla

• asemakaavoitus

• tekninen toteutussuunnittelu.

• Luonnonmukaiset käsittelyratkaisut ovat
ensisijainen vaihtoehto.

HULEVEDET
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JOENSUUN TOIMENPIDESUOSITUKSET

Kohde Toimenpide Kustannusarvio

Kuikkalammen vedenottamo jatkotutkimukset, lupaprosessi ja
käyttöönotto 100 000 €

Kaukaansärkät ja Palokangas vedenottopaikkojen jatkotutkimukset 100 000 €

Jaamankangas 60% vedenottopaikkojen jatkotutkimukset 60 000 €

Ylävesisäiliöiden kuntokartoitukset ja saneeraukset 6 300 000 €

Kuhasalon puhdistamo (nykyinen
sijainti)

ilmastuksen saneeraminen
CHP-laitteiston uusiminen
laajennus nykyinen prosessi/ MBR-prosessi

300 000
500 000

7 500 000

€
€
€

Lietteenkäsittely jatkokäsittelyn (kompostointitoiminnan)
siirto Kontiosuolle 830 000 €

yhteensä 15 700 000 €

Joensuun Vesi verkostojen saneeraus 400 000 €/a
Muut laitokset verkostojen saneeraus 54 000 €/a
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KONTIOLAHDEN TOIMENPIDESUOSITUKSET

Kohde Toimenpide Kustannusarvio

Kirkonkylän ja Lehmon
ylävesisäiliöiden kuntokartoitus ja saneeraus 1 200 000 €

Jaamankangas 40% vedenottopaikkojen jatkotutkimukset 40 000 €

Kruununkangas ja Likolampi vedenottopaikkojen jatkotutkimukset 100 000 €

Rantakylän ja Varparannan
vesiosuuskunnat 2. linja 5 km 500 000 €

Mönni-Jakokoski yhdyslinja 0,5 km 100 000 €

yhteensä 2 000 000 €

kunnallinen verkostojen saneeraus 151 000 €/a

muut laitokset verkostojen saneeraus 111 000 €/a



22/08/2016
JOENSUUN SEUDUN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016-2030, TIIVISTELMÄ

LIPERIN TOIMENPIDESUOSITUKSET

Kohde Toimenpide Kustannusarvio

Kirkonkylän ja Ylämyllyn
ylävesisäiliöt kuntokartoitus ja saneeraus 1 100 000 €

Ylämyllyn ja Viinijärven alueet
alueiden välisen vedenjohtamisen
suunnittelu 20 000 €

mahdollinen linja 15 km 1 500 000 €

Ahonkylä-Kangasranta vedenottopaikkojen jatkotutkimukset 100 000 €

Leppälahden vesiosuuskunta yhdysvesijohto 2 km 220 000 €

Siikasaaren vesiosuuskunta 2.linja 1 km 100 000 €

Liperinsalon vesiosuuskunta 2.linja 1 km 100000 €

yhteensä 3 140 000 €

kunnallinen verkostojen saneeraus 86 000 €/a

muut laitokset verkostojen saneeraus 289 000 €/a



22/08/2016
JOENSUUN SEUDUN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016-2030, TIIVISTELMÄ

POLVIJÄRVEN TOIMENPIDESUOSITUKSET

Kohde Toimenpide Kustannusarvio

Ylävesisäiliö kirkonkylä kuntokartoitus 50 000 €
saneeraus 500 000 €

Ruvaslahden vesiosuuskunta 2. linja 1,6 km 160 000 €

Kinahmon vesiosuuskunta 2.linja 1,3 km 130 000 €

Koronniemen vesiosuuskunta 2. linja 3,4 km 340 000 €

yhteensä 1 180 000 €

kunnallinen verkostojen saneeraus 30 000 €/a

muut laitokset verkostojen saneeraus 147 000 €/a

Polvijärvelle suositellaan erityisesti viemäriverkoston vuotovesiselvityksen laatimista ja sen
perusteella vuotavimpien verkostonosien saneeraamista runsaiden vuotovesien
vähentämiseksi.
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SOVA-LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAINEN SUUNNITELMAN
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

vaikutukset
luonnonympäristöön

vaikutukset
ihmisiin

vaikutukset
yhdyskunta-
rakenteeseen

vaikutukset
talouteen

Yhteistyön lisääminen ei merkittäviä vaikutuksia + vesihuollon toimintavarmuus
paranee ja sitä kautta
myönteiset vaikutukset myös
ihmisten terveyteen ja muihin
elinoloihin, viihtyvyyteen ja
elinkeinojen harjoittamiseen.

+ vesistön hygieeninen laatu
paranee

ei merkittäviä
vaikutuksia

- investointien
kautta korotuksia
vesihuolto-
maksuihin

+ riskienhallinnan
kautta ja
pidemmällä
tähtäimellä
säästöjä

Uudet vedenottamot - tapauskohtaisesti voi olla
negatiivisia vaikutuksia

- rajoitteet maan-
käytössä

vesitornien saneeraus ei merkittäviä vaikutuksia

ei merkittäviä
vaikutuksia

verkostojen
yhdistäminen,
laajennus ja
saneeraus

+/- rakentamisesta vähäisiä
lyhytaikaisia vaikutuksia, mutta
toimintavarmuuden parantumisen
myötä pitkällä tähtäimellä
positiivisia vaikutuksia

jätevedenkäsittelyn
tehostaminen

+ vesistökuormitus vähenee
+ energiaomavaraisuuden kautta
ilmanpäästöt vähenevät

lietteenkäsittelyn
tehostaminen ja
jatkokäsittelyn siirto

+lietteen määrä vähenee
+energiaomavaraisuus paranee,
päästöt vähenevät
- kuljetusmatkojen piteneminen,
ympäristöpäästöt

+ hajuhaitat vähenevät,
viihtyvyys paranee

Hulevesienhallinnan
kehittäminen

+ tulvat ja vesistökuormitus
vähenevät

+ vesihuollon toimintavarmuus
paranee, vaikutuksia ihmisten
elinoloihin, viihtyvyyteen ja
elinkeinojen harjoittamiseen.

- rajoitteet maan-
käytössä
+ uudet
mahdollisuudet maan-
käytössä

- investoinnit
+ kunnossapito-
kustannukset
vähenevät



22/08/2016
JOENSUUN SEUDUN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016-2030, TIIVISTELMÄ

KIITOS!


